Bepaling effectief overstroomcijfer stroomtransformatoren
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SN ( nominale belasting van de stroomtransformator

Si ( eigen belasting van de stroomtransformator

SL ( belasting van de bekabeling

SR ( belasting van de aangesloten beveiligingsrelais

SN staat in het datablad van de stroomtransformator

Si staat in het datablad van de stroomtransformator, bij benadering geldt Si ( 0.2 x SN
SL kan als volgt worden berekend:
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I = nominale secundaire stroom

RL = weerstand van de aansluitkabel

( = soortelijke weerstand van de toegepaste geleider

l = lengte van de aansluitkabel (let op x 2 voor heen en retour geleider)

A = diameter van de toegepaste geleider

Bij SL dient ook nog rekening te worden gehouden met de overgangsweerstand van aansluitklemmen en kabelverbindingen

SR is afhankelijk van het type beveiligingsrelais; als richtwaarde kan bij INOM worden aangenomen 0.1 VA bij analoge en digitale beveiligingen en 10 – 15 VA voor mechanische beveiligingen.
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